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図 面 名

会 社 名
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図面番号図　示

計 画 平 面 図
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縮　　尺

令和2年度 県単公園第3-6号

宮崎県総合運動公園 連絡橋 橋梁上下部工工事

計 画 平 面 図 S=1:300
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1

令和2年度　県単公園第3-6号
宮崎県総合運動公園　連絡橋　橋梁上下部工工事

橋長：L=12.8m　幅員：W=7.0m
形式：プレテンション方式PC単純床版橋
架設工法：トラッククレーン架設
Ａ１橋台：H=2.9m
基礎形式：中堀鋼管杭Φ500

L=14.0m　N=6本
Ａ２橋台：H=3.1m
基礎形式：中堀鋼管杭Φ500

L=13.5m　N=6本

30 30桁　長　12740

250 支間長　12240 250

橋　長　12800
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図 面 名
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図面番号図　示
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令和2年度 県単公園第3-6号

宮崎県総合運動公園 連絡橋 橋梁上下部工工事
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